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ПДО № 748-КР-2021  

Поступивший запрос контрагента: 

Добрый день!   

Просим дать ответы на следующие вопросы:  

  

1.Может ли заказчик предоставить следующие ресурсы: электричество: 380В, 220В, 10кВт, точка 

подключения на расстоянии не более 50м от места проведения работ; вода: Q-5м3/ч, Р-4атм, на 

расстоянии не более 50м от места проведения работ; площадка для хранения оборудования 20м2; 

погрузчик или автокран г/п 10т, возможность подключения к пожарной колонке (для вымывания 

отложений из трубопроводов).  

2.Будет ли демонтирована запорная арматура с промываемых участков трубопроводов? На кого 

ложатся данные работы (заказчик/исполнитель)?  

3.Высота расположения промываемых трубопроводов. Необходимость применения лесов, 

лестниц и т.п. Возможность предоставления лесов заказчиком, при необходимости  

4.На кого ложится утилизация извлеченных отложений (заказчик/исполнитель)? Если утилизация 

необходима, что именно необходимо утилизировать, только отложения или воду, используемую 

при очистке, тоже?  

5.Критерии очистки. Как будет проводиться контроль выполненных работ?  

6.На основании какого нормативного документа  выполняется ультразвуковой контроль? Что 

является результатом ультразвукового контроля? 

Ответ инициатора закупки: 

Добрый день. Направляем ответ инициатора закупки.  

по вопросу 1: 

– согласно п. 4.14, п. 4.15, п. 5.1 Договора; 

по вопросу 2: 

– данные работы выполняет Заказчик; 

по вопросу 3: 

– применение средств подмащивания необходимо, при необходимости возможно предоставление 

средств подмащивания Заказчика; 

по вопросу 4: 

– согласно п. 6.24, п. 6.26, п. 6.27 Договора; 

по вопросу 5: 

– Как таковых критериев оценки ТЗ не предусмотрено. По окончании работ Подрядчик 

предоставляет Заказчику акт выполненных работ; 

по вопросу 6: 

– УЗД выполнятся не будет. Направляем откорректированное ТЗ; 
 

Приложение: 1. Откорректированное ТЗ от 10.11.2021 года на 9 листах. 


